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Zatgcznik nr 2 do procedury technicznej PT/01: Sposéb wykonywania kontroli w ramach
zapobiegawczego i biezgcego nadzoru sanitarnego, w tym zapobiegania i zwalczania
choréb zakaznych i zakazen

Piecze¢ Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

PROTOKOL KONTROLI Nr ONS-HK.720/36/19

Suchowola, dnia 08.05.2019r

(miejscowos¢ i data)

przeprowadzonej przez Renate Kulawiec - kierownik  Sekcji Higieny Komunalnej
upowaznienia state do kontroli Nr 22/2019

(imie i nazwisko, komérka organizacyjna, nr upowaznienia do wykonywania czynno$ci kontrolnych)

Pracownika (-6w) upowaznionego (-ych) przez

Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radzyniu Podlaskim
(nazwa organu Paristwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrole przeprowadzono na podstawie art. art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r.
o] Pa‘nstwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r, poz. 59) w zwigzku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1i § 2 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r, poz. 2096)

l. INFORMACJE DOTYCZACE KONTROLOWANEGO PODMIOTU
1. Podmiot kontrolowany

Ujecie indywidualne Wody Wojewddzkiego Szpitala dla Nerwowo 1 Psychicznie
Chorych w Suchowoli Kuraszew 48, 21-310 Wohyn

(petna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)
2. Informacja dotyczgca kontrolowanego obiektu

Wojewddzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Suchowoli, Kuraszew 48,
21-310 Wohyn tel. tel. 83 353-03-64

(petna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej dziatalnosci)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagan

Pan Andrzej Olko - Dyrektor Wojewddzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie
Chorych w Suchowoli

(imie i nazwisko/peina nazwa (inwestor/organ zatozycielski/w przypadku spétki cywilnej wymienic ws

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spétki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspéinikéw/telefon/faks/poczta elektroniczna))

4. NIP/REGON/PKD - odpowiednio NIP: 5381612227 /Regon: 000291227

5. Osoba kierujgca podmiotem kontrolowanym:

Pan Andrzej Olko - Dyrektor Wojewddzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie
Chorych w Suchowoli

(imie i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upowazniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

(imie i nazwisko/stanowisko/dane upowazniajgcego/data wydania upowaznienia/nr)

7. Inne osoby, w obecnosci ktérych przeprowadzono kontrole*

ran (D - <onservator

(imie i nazwisko/stanowisko/inne)
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Il. INFORMACJE DOTYCZACE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczecia kontroli 08.05.2019r, godz.13%°

2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* nie dotyczy
Przyczyna odstgpienia od zawiadomienia: brak wymogu prawnego

Data i godzina zakonczenia kontroli 08.05.2019r, godz.143°

o

Czas kontroli obszaru, w ktérym stwierdzono nieprawidtowos$ci* 0, 5h

6. Zakres przedmiotowy kontroli Ocena stanu sanitarno-higienicznego i sanitarno-
technicznego pomieszczenn i1 wyposazenia SUW, terenu ochrony bezposredniej oraz
wszelkich wurzadzen zwiazanych z uzdatnianiem wody; prawidlowo$é eksploatacii
urzadzen wodociagowych; ocena poprawnosci doboru stosowanych $rodkéw do
dezynfekcji wody; ocena poprawnosci przechowywania $érodkéw czystosci oraz
preparatédw dezynfekcyjnych, postepowanie z odpadami komunalnymi oraz $ciekami,
przestrzeganie wymagan wynikajacych z ustawy z dnia 9 listopada 1995r o ochronie
zdrowia przed nastepstwami uzywania tytoniu i wyrobdéw tytoniowych.

7. Wyposazenie uzyte podczas kontroli*
Laptop z drukarka o nr SK/K/01-18/HK
(nazwa wyposazenia/nr identyfikacyjny)

8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano prébki do badan laboratoryjnych**
- nr i nazwa protokotu/éw*

nie dotyczy

9. Podczas kontroli wykonano zapis dzwieku lub obrazu*
Nie dotyczy

Korzystano* z wynikow badan i pomiaréw

Nadzér sanitarny

Sprawozdanie z badan wody nr Lab.PW-W-821/154/2019 =z dnia 05.04.2019r (SUW -
woda uzdatniona; pobdr préby dnia: 02.04.2019r; zakres badan: 1xA.)

Kontrola wewnetrzna

Sprawozdanie z badan wody nr Lab.PW-Z-821/46/18 z dnia 16.02.2018r (SUW - woda
uzdatniona; pobdér préby dnia: 13.02.2018r; zakres badan: 1xBbakt.)

Sprawozdanie z badah wody nr 5491/03/18 =z dnia 23.03.2018r (SUW - woda
uzdatniona; pobdér préby dnia: 13.02.2018r; izakres badan: 1xB)

Sprawozdanie z badan wody nr Lab.PW-Z-821/203/18 z dnia 11.05.2018r (SUW: woda
uzdatniona; studnia nr 1 i 2 - pobdr prbéby dnia: 08.05.2018r; zakres badan:
1xBbakt.)

Sprawozdanie z badan wody nr Lab.PW-Z-821/302/18 z dnia 22.06.2018r (SUW: woda
uzdatniona; pobdr prdby dnia: 19.06.2018r; zakres badan: 1xBbakt.)

Sprawozdanie z badan wody nr 290568/17/SOK oraz 290567/17/SOK z dnia 20.10.2017r
(studnia nr 1 1 studnia nr 2; pobdér prdéby dnia: 24.07.2017r; zakres badan:
2xpierwiastki promieniotwédrcze)

10.Dokumenty oceniane w trakcie kontroli

- ksiazeczka zdrowia do celdédw sanitarno-epidemiologicznych pracownika Pana

G - - : do 03.09.2019r;

- pozwolenie wodno-prawne znak OW.6223-"11/09 z dnia 27.05.2009r aktualne do
27.:05.2029

- Operat wodno prawny na szczegdlne korzystanie z wdd: pobdr wdd podziemnych
z ujecia zaktadowego (studnia nr 1 i nr 2) z kwietnia 2009r.
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- Projekt budowlany przebudowy hydroforni i stacji uzdatniania wody.

- Decyzja - ocena na materialty kontaktujace sie z woda - decyzja znak: ONS-
HK.0947/14/18 z dnia 14.05.2018r

- Roczna ocena o jakos$ci wody z dnia 08.01.2019r znak: ONS-HK.720/5/19;

- Ocena do sprawozdan z badain wody w zakresie wstepnego monitoringu
substancji promieniotwdrczych z dnia 24.01.2019r znak: ONS-HK.720/17/19.

- Decyzja znak: LU.ZUZ.3.4100.271.2019.WO =z dnia 25.01.2019r wydana przez
Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ustanawiajaca strefe ochronna
obejmujaca wylacznie teren ochrony bezposredniej dla uje¢ wody (studnia nr 1
i studnia nr 2)

11.Wykaz dokumentéw zatgczonych do protokotu kontroli*

12. Podczas kontroli wypetniono formularze kontroli — nrnie wypeiniano
lll. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS /inne informacije
istotne dla ustalen kontroli

Nr wpisu do KRS: 000000290

Ostatnia kontrola sanitarna awaryjnego ujecia wody zostala przeprowadzona w dniu
25.05.2018r, sporzadzono protokétr nr: ONS-HK.720/11/18. Podczas kontroli
stwierdzono nieprawidiowos$ci: szachty oraz armatura w szachtach w studni nr 1
i studni nr 2 znajduje sie w nieodpowiednim stanie sanitarno-technicznym

(odpryski farby, armatura skorodowana); punkty czerpalne siuzace do poboru
prdéb wody surowej w studni nr 1 i studni nr 2 znajduja sie w nieodpowiednim
stanie sanitarno-technicznym (skorodowane, odpryski farby) co moze

negatywnie wpiywaé¢ na wynik badania wody. W wyniku kontroli zostata wydana
decyzja administracyjna z terminem wykonania: 05.11.2018r. Byta to decyzja
wydana spod znaku ONS-PEp.510-1/3/18 z dnia 04.07.2018r w wyniku
przeprowadzonej kontroli wspdélnej =z Sekcja PEp oraz HZ w/m. Kontrola
sprawdzajaca przeprowadzona w dniu 05.12.2018r wykazala wykonanie zalecen.

2. Informacje istotne dla ustalen kontroli np. stwierdzenia dotyczace stanu technicznego podmiotu/obiektu,
stanu sanitarno-higienicznego

7Z dniem 15.05.2018r indywidualne ujecie wody Wojewddzkiego Szpitala dla
Nerwowo 1 Psychicznie Chorych w Suchowoli po przeprowadzeniu modernizacji
oraz uzyskaniu pozytywnych wynikdéw badania wody wiaczono do wuzytkowania
(pismo Dyrektora szpitala znak: L.Dz. 697/2018 z dnia 18.05.2018r).

Wtadciciel ujecia uzyskal pozytywna opinie PPIS w Radzyniu Podlaskim na
zastosowane materiaty i wyroby =zastosowane do realizacji modernizacji SUW.
Modernizacja zostala zrealizowana zgodnie z Projektem Budowlanym opracowanym

przez mgr inz. Marek Szczepaniuk - upr. nr LUB/0217/POOK/09 oraz
LUB/0182/Z00A/12.

Ujecie oparte jest na dwdch studniach giebinowych:
- studni wierconej nr 1 (giteboko$sé 65,0m rok powstania 1966);
- studni wierconej nr 2 (giebokosé¢ 50,0m rok powstania 1982).
Uzdatnianie sktada sie z nastepujacych etapdw:
1. Stabilizacja cisnienia i napowietrzanie.
Proces realizowany Jjest z wykorzystaniem zbiornika hydroforowego stalowego o

pojemnosci 10001 wyposazonego W urzadzenie napowietrzajace = ilos¢
wprowadzanego powietrza 10% przepiywu wody.




Strona 4 4 (5)

Zatacznik nr 2 do procedury technicznej PT/01: Sposéb wykonywania kontroli w ramach
zapobiegawczego i biezgcego nadzoru sanitarnego, w tym zapobiegania i zwalczania
choréb zakaznych i zakazen

2. Filtracja - odzelazianie.

Woda przepiywa przez filtr wypelniony zlozem katalitycznym, na ktérym
nastepuje usuniecie zelaza 1 manganu. Przed podaniem na =z}oze woda Jest
wczesniej napowietrzana. Podczas regeneracji zloze jest plukane automatycznie
strumieniem wstecznym. Realizowane jest to poprzez zastosowanie odzelaziacza
JUD JEF EM 4 K-A z pompa dozujaca WADOS JWD-KH 5-50.

3. Zmiekczanie wody uzdatnionej

Zmiekczanie wody uzdatnionej realizowane jest poprzez zastosowanie
zmiekczacza dwukolumnowego JUDO CONTISOFT JCS 5.

Pomieszczenie SUW: podiogi wylozone piytkami terakotowymi gress, latwe do
czyszczenia 1 dezynfekcji. Wentylacja grawitacyjna.

Ujecie wody pracuje w nastepujacy sposdb: poniedziatek, wtorek, $roda -
studnia nr 1, czwartek, piatek - studnia nr 2; sobota, niedziela - wodociag
zbiorowego zaopatrzenia Branica Suchowolska.

Witasciciel ujecia wystapit z wnioskiem o =zatwierdzenie harmonogramu poboru
préb wody na rok 2019. Harmonogram =zostal zatwierdzony - pismo znak: ONS-
HK.720/30/18 z dnia 04.12.2018r. Zaplanowano dwie prdébki: 23.07 - 1xA oraz
01.10 - 1xA

Do poboru wody w hali produkciji wody zamontowany Jjest punkt czerpalny (woda
uzdatniona)

Studnie posiadaja wygrodzone strefy ochrony bezposdredniej w formie zblizZonej

do kota - metalowa siatka (Decyzja znak: LU.ZUZ.3.4100.271.2019.WO =z dnia
25.01.2019r wydana przez Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody  Polskie
ustanawiajaca strefe ochronng obejmujaca wytacznie teren ochrony
bezposredniej dla uje¢ wody (studnia nr 1 i studnia nr 2). Sa oznakowane,

posiadaja zamykane na kiddke pokrywy metalowe, dodatkowo zabezpieczone
uszczelkami. Studnie posiadaja punkty czerpalne do poboru préb wody. W dniu
kontroli rozpoczeto prace przy wymianie ogrodzenia studni nr 2.

Obiekt oznakowany aktualnym znakiem zakazu palenia tytoniu.

Wynik badania wody prébki pobranej w ranach nadzoru sanitarnego w dniu
02.04.2019r nie wykazal przekroczen.

Pomieszczenie wraz z wyposazeniem Stacji Uzdatniania Wody w dniu kontroli
znajduje sie w odpowiednim  stanie sanitarno-technicznym i sanitarno-
higienicznym.

3. Nieprawidtowosci stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepiséw prawnych, ktére naruszono*
a) nie stwierdzono

4. Dorazne zalecenia, uwagi i wnioski*

Nie wydano

IV.UWAGI | ZASTRZEZENIA OSOB UCZESTNICZACYCH W KONTROLI

1. Omowiono wyniki kontroli, dokonano/ nie-dekenane wpisu do ksigzki kontroli/dziennika-budewy™*

(podac: numer strony protokotu, okreslenia lub wyrazy bfedne i te, ktére je zastepujg)
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4. Za stwierdzone nieprawidtowosci wymienione w protokole w czesci Il pkt 3 lit. nie natozono/ratezone™*
grzywne w drodze mandatu karnego na

(imige i nazwisko/stanowisko)

W WYSOKOSCI..........ocoeveeiininn e ... Stownie

(nr mandatu karnego)

(podstawa prawna)

powaznienie do naktadania grzywien w drodze mandatu karnego nr.............. z dnia

wydane przez

(nazwa organu Paristwowej Inspekcji Sanitarnej)

5. Osoba ukarana zostafa pouczona o prawie odmowy przyjecia mandatu.
Z tego prawa skerzystata/nie skorzystata** nie dotyczy

6. Dane osoby odmawiajgcej przyjecia mandatu

(imig i nazwisko/adres)

7. Protokét zostat sporzgdzony w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach

8. Z trescig protokotu kontroli zapoznano sig/pie-zapeznane-sie **

NSFA0 Szpital.
Y iC.z-' 15 . SZPITAL
oW OIEWODZEI ST o

& Nerwowo psychicznie i . -
............... WO“‘“‘ wls\,m ¥ierpwrnik Sekcji
. ¥/ Wrze) fko  Kuraszew 48, 21-310 Wohyn Higienx K pmunaine
(czytelny podpis 0s6b ollegnyck pbdczas koritroli, ol e (83) 353-03-64, 353-03-63 PSSE w zyniu Podl.

- 500201227, NIP: 5381812227
REGON: mgr Ranatd Kulawlec

. (czytelny podpis kontrolujgcego (-ych)

Protokét kontroli sanital KRI1) 2 T)‘VX( %&UEO%. 8?)2961% ZPITAL
- dia Nerwowo | Psychicanie Cherych
/ w Suthowoll
Kuraszew 48, 21-310 Wohyn
....................................................... tel fax (83) 363-03-84, 353-03-63

(nazwa/nr)

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doreczenia niniejszego protokofu kontroli mogg zostac zgloszone zastrzezenia
do ustalen stanu faktycznego..

Wyniki kontroli dotyczg warunkéw skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na kazdym etapie postepowania ma prawo wglagdu w dokumentacje w siedzibie wtasciwej stacji
sanitamo-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej nalezy wpisac ,nie dotyczy”

** niewtasciwe skresli¢




